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CiHAZ TANIMI

UST110 Model cihazlar endustriyel ortamlarda kullanilan ¢esitli
analog sinyallerin giristen izole standart analog sinyallere
dénustirilmesinde kullanilan cihazlardir. Bu cihazlarda bir adet
Universal analog girig ve bir adet analog ¢ikis bulunmaktadir.

Bu cihazlar mikro denetleyici tabanhdir ve SBA100 USB/UART

Donusturuct ile bilgisayar Gzerinden ¢ok kolay bir sekilde
konfigire edilerek kullanilir.

Tam giris ve ¢ikislar sebekeden ve birbirinden izoledir.

UYARILAR

® Cihaz kullanmadan 6nce asagidaki uyarilari ve bu kullanim kilavuzunu dikkatlice
okuyun. Bu kilavuzdaki uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan kaza ve
zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.

® Bu cihaz endiistriyel isletmelerde, egitimli personel tarafindan kullaniimak lizere
Uretilmistir, ev ve benzeri yerlerde kullanmayin.

® Cihazl agindirici atmosferik ortamlarda ve kolay tutusan patlayici gazlarin oldugu
ortamlarda kullanmayin.

® Cihaz igerisine sivi maddeler ve metal pargalarin girmesi kullanici tarafindan
engellenmis olmasi gerekir.

® Cihazin bozulmasi durumunda, bulundugu sistemde olusabilecek kaza ve
zararlari engellemek igin mutlaka 6nlem alin.

® Cihaz izerinde sigorta ve devre kesici bir anahtar yoktur, bunlarin kullanici
tarafindan sisteme ilave edilmis olmasi gerekir.

® Sensor ve sinyal kablolari, yiksek akimli ve gerilimli glic kablolarina yakin
olmamalidir.

® Cihaz baglantilar yapiimadan 6nce mutlaka Urtin koduna bakilarak, besleme
geriliminin kullanilacagi yere uygun olup olmadigi kontrol edilmelidir.

® Cihazile lgili baglantilari baglanti semasina uygun olarak yapmadan dnce cihaza
enerji vermeyin. Cihaz eneriili iken terminallere dokunmayin.

® Cihazin fabrika gikisindaki konfiglirasyon ayarlari, kullanici tarafindan mutlaka
mevcut sistemin ihtiyacina gére degistiriimelidir. Yanlis konfiglirasyondan
kaynaklanan kaza ve zararlarin sorumlulugu kullaniciya aittir.

® Cihazin bakanlikga tespit ve ilan edilen kullanim émri 10 yil dir.

® Cihaz lizerinde degisiklik yapmayin ve tamir etmeye calismayin, cihazin tamirati
yetkili servis elemanlar tarafindan yapilmalidir.

CiHAZ OLGULERI
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BAGLANTI SEMASI
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50-60Hz 5W

Besleme Gerilimi :
0 = 100-240VAC (Universal)
1=24VAC/DC

Giris Tipi Secenekleri :
0=TC, mV, V, mA, RT(Pt-100)
1=TC, mV, V, mA, RT(Pt-1000)

Analog Cikis Modiilii (O1) :
1= 0/4-20mA Akim Cikisi
2 =0/2-10V Gerilim Cikisi

Besleme Gerilimi (PS) 100-240Vac/dc : +%10-%15 | 15-32Vac/dc : +%10 -%20
Giig Tiiketimi 2W,3VA
Termokupl : B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
. L Rezistans Termometre : PT100
Universal Analog Giris (I1) AKIm - O/A-20mA
Gerilim : 0-50mV, 0/2-10V
Analog Giris Empedanslar Termokupl, mV : 10M2
Akim : 10Q
Analog Gikis (01) Akim : 0/4-20mA (RL < 5000) H Gerilim : 0/2-10V (RL > 1MQ)
Hafiza 100 yil, 100.000 yenileme
Dogruluk +- %0.2
Ornekleme Zamani 400ms
Ortam Sicakligi Calisma : -10...+55C H Depolama : -20...+65C
Koruma Sinifi IP20
Olgiller Geniglik : 25mm | Yiiksekiik : 91mm | Derinlik : 113mm
Agirlik 134gr
Sensor Tipi Standart Sl?ak"k Araligi (°C)
Min. Max.
Type-T ( Cu-Const ) IEC60584 -200 °C 300 °C
Type-U ( CU-Const) IEC60584 -200 °C 600 °C
Type-J ( Fe-Const) IEC60584 -200 °C 800 °C
Type-L ( Fe-Const) IEC60584 -200 °C 900 °C
Type-K ( NiCr-Ni ) IEC60584 -200 °C 1200 °C
Type-E ( Cr- Const ) IEC60584 -200 °C 1200 °C
Type-N ( Nicrosil-Nisil ) IEC60584 0°C 1200 °C
Type-S ( Pt%10Rh-Pt) IEC60584 0°C 1500 °C
Type-R ( Pt%13Rh-Pt) IEC60584 0°C 1600 °C
Type-B ( Pt%18Rh-Pt) IEC60584 0°C 1800 °C
Pt-100 Rezistens Termometre DIN43760 -200 °C 850 °C
Mili Volt (mV') 0...50 mVv
Volt (V) 0/2..10 V
Akim (mA) 0/4...20 mA

Dokiiman No: KK_155_01_TR

Uretici ve Teknik Servis : ORDEL Ltd. Sti. Ostim OSB Mah. 1250. Cad. No:10 Yenimahalle/ANKARA

Tel:+90312 3857096 (PBX) Fax:+903123857078




	Page 1
	Page 2

